Gdynia dnia 03.04.2018 r.

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
ul. Smidowicza 69
81-127 Gdynia

Dotyezy: postgpowania nr 20/ZP/18 na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach
laboratorium w sali nr 310 w budynku nr 5 w systemie zaprojektuj i wybuduj na
terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

ZAPYTANIA DO SIWZ oraz WYJASNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Smidowicza 69, 81-127 Gdynia,
tel./faks 261 262 963, otrzymat zapytanie dotyczace SIWZ i udzielil nastgpujacego wyjasnienia:

Pytanie 1
Dla okreslenia wielkosci wydajnosci urzadzen oraz ich kosztéw prosze o okreslenie :

-max moc elektryczng zainstalowanych urzadzen ktére bedg pracowa¢ w laboratorium,
- ilo$¢ osob ktore bedzie przebywaé w poszczegdlnych pomieszezeniach.
- podanie jakie parametry powietrza maja by¢ utrzymywane w pomieszczeniach.

Pytanie 2
. Czy zasilanie klimatyzacji bedzie mozna podtaczy¢ do rozdzielni w pom laboratorium?

Pytanie 3
Czy budynek nr 5 jest zlokalizowany bezposrednio przy ul.Inz Smidowicza?

Odpowiedz 1:

- max moc elektryczna zainstalowanych urzadzen to ok. 18 kW,

- w sali wyktadowej przebywa¢ bedzie 30 0s6b, w pomieszczeniu wyktadowey 1 osoba,

- parametry powietrza powinny by¢ zgodne z przepisami i normami obecnie obowigzujacymi.

Odpowiedz 2:

Wykonawca zobowigzany bedzie do poprowadzenia wewnetrznej linii zasilajace;] (WLZ)
zgodnie z obowiazujgcymi normami z rozdzielni RG2 budynku zlokalizowanej w przyziemiu.

Odpowiedz 3:
Budynek nr 5 zlokalizowany jest bezposrednio przy ul. Smidowicza.

Odpowiedzi udzielita osoba merytorycznie odpowiedzialna za przedmiot zaméwienia
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