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AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

Inwestor | $midowicza 69, 81-127 GDYNIA
Obickt wc_mv<zm_A NR 265 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
ul. Smidowicza 51, 81-127 GDYNIA
Temat PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 265 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
TOM 3 - INSTALACJE SANITARNE - WENTYLACJA MECHANICZNA
Nazua 1y | PRZEKROJ F-F et zanit progoktis ) b
Funkcja Imie Nazwisko Nr wprawnien | Specjalnosc| Podpis | Data 05.2017
Autor mgr inz. Leszek Kwiecien  [350/88, 14/89 |inst. sanit. Skala | 1:100
Sprawdzit | inz. Piotr Ostapiec 517/87 inst. sanit. Nrorys. | IW/16
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BIURO PROJEKTOW EURO—INSTAL LESZEK KWIECIEN .
0s. Kolorowe 15/35, 31-939 Krakow, tel fax +48 (12) 6587834, e—mail: eurcinstal@interia.pl @ I al

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

Inwestor | $midowicza 69, 81-127 GDYNIA
Obickt wcn<zm_A NR 265 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
ul. Smidowicza 51, 81-127 GDYNIA
Temat PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 265 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
TOM 3 - INSTALACJE SANITARNE - WENTYLACJA MECHANICZNA
Nazwa rys. | PRZEKROJ G-, GG F— e A
Funkcja Imie Nazwisko Nr uprawnten | Specjalnosc| Podpis | Data 05.2017
Autor mgr inz. Leszek Kwiecien |350/88, 14/89|inst. sanit. Skala | 1:100
Sprawdzit | inz. Piotr Ostapiec 517/87 inst. sanit. Nrorys | IW /17




197

138 263 192 199 26 507
) ) oS
o 3 = 9 & A 1
N X X NEES x| 9 ~N
S = N QN N 2
[aN] D ﬂ S
7 [ 1 [ 1 [ 1 N ] ]
. ] o ]| ] ———
I
Q| Q =)
» By R D RN
LN S %X o Nm 12
~ ™A S|~ ~
[58 | ™ 982
61
L-L
<
®
~
LMI[
-
N
<
o
x
S o
&N
[ I\ H
N3 O & Lk
am [Waaw s —— Y.
|| 1 o))
S 240 .ﬁ || [[]_240 ¥ 2
| L ~
(D S
BIURO PROJEKTOW EURO—INSTAL LESZEK KWIECIEN o
0s. Kolorowe 15/35, 31-939 Krakow, tel fax +48 (12) 6587834, e—mail: euroinstal@interia.pl 0D al
Irwestor | AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
ul. $midowicza 69, 81-127 GDYNIA
Obickt BUDYNEK NR 265 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
ul. Smidowicza 51, 81-127 GDYNIA
Temat PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 265 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
TOM 3 -INSTALACJE SANITARNE - WENTYLACJA MECHANICZNA
Branza Faza PROJEKT
N : KK, L-
azwa rys. | PRZEKROJE PIWNIC - KK, L-L et Projktu L Doy
Funkcja Imie Nazwisko Nr uprawnien | Specjalnosé| Podpis | Data 05.2017
Autor mgr inz. Leszek Kwiecien |350/88, 14/89 |inst. sanit. Skala | 1:100
Sprawdzit |inz. Piotr Ostapiec 517/87 inst. sanit. Nr rys. w/18
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AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

Inwestor 1 1 $midowicza 69, 81-127 GDYNIA
Obickt BUDYNEK NR 265 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNE
ul. $midowicza 51, 81-127 GDYNIA
Temat PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 265 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
TOM 3 - INSTALACJE SANITARNE - WENTYLACJA MECHANICZNA
Nazwa rys. | PRZEKROJ M-M KANALY WYWIEWNE Pramze st NSO
Funkcja Imie Nazwisko Nr uprawnien 7 Specjalnosc| Podpis | Data 05.2017
Autor mgr inz. Leszek Kwiecien  |350/88, ég\mmiﬁjwﬁ. sanit. Skale | 1:100
Sprawdzit |inz. Piotr Ostapiec 517/87  |inst. sanit. Nrorys | IW/19
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BIURO PROJEKTOW EURO—INSTAL LESZEK KWIECIEN
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AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

Inwestor 1 ) $midowicza 69, 81-127 GDYNIA
Obiokt wcn.v<zm_A NR 265 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
ul. Smidowicza 51, 81-127 GDYNIA
Temat PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 265 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
TOM 3 - INSTALACJE SANITARNE - WENTYLACJA MECHANICZNA
Nezwa rys. | WENTYLATORNIA - KANALY WYWIEWNE |/ 0%" gtV WA
Funkcja Imie Nazwisko Nr uprawnien | Specjalnose| Podpis | Data 05.2017
Autor mgr inz. Leszek Kwiecien 350/88, 14/89|inst. sanit. Skala 1:100
Sprawdzit | inz. Piotr Ostapiec 517/87 inst. sanit. Nrorys. | IW/20
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AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

Inwestor | $midowicza 69, 81-127 GDYNIA
Obiokt BUDYNEK NR 265 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
ul. Smidowicza 51, 81-127 GDYNIA
Temat PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 265 NA TERENIE AKADEMI| MARYNARKI WOJENNEJ
TOM 3 - INSTALACJE SANITARNE - WENTYLACJA MECHANICZNA
Nazwa rys | WENTYLATORNIA-KANALY NAWEWNE | %7%% o A
Funkcja Imie Nazwisko Nr uprawntien | Specjalnosc| Podpis | Data 05.2017
Autor mgr inz. Leszek Kwiecien |350/88, 14/89|inst. sanit. Skala | 1:100
Sprawdzit |inz. Piotr Ostapiec 517/87 inst. sanit. Nrorys | IW /21
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AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

[mwestor 1 $midowicza 69, 81-127 GDYNIA
Obickt mcnw<zm_A NR 265 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
ul. Smidowicza 51, 81-127 GDYNIA
Temat PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 265 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
TOM 3 - INSTALACJE SANITARNE - WENTYLACJA MECHANICZNA
Nazwa rys. | CZERPNIA POWIETRZA Prapea et Mcm%%mﬁé
Funkcja Imie Nazwisko Nr uprawnien | Specjalnosc| Podpis | Data 05.2017
Autor mgr inz. Leszek Kwiecien 350/88, 14/89|inst. sanit. Skala 1:100
Sprawdzit | inz. Piotr Ostapiec 517/87 inst. sanit. Nrorys. | IW/22
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